
Rozmieszczenie szaf i urządzeń w szafach - serwerownia gd48

1U panel 24xRJ-45
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1U panel 24xLC

2U 2U panel 24xRJ-45

3U panel 24xLC 3U

4U 4U

5U panel sterowania wentylatorami 3Com Baseline 2916-SFP 5U panel sterowania wentylatorami switch ethernet

6U ← ← ← ← ← IBM 2005-16B 6U switch FC

7U APC EMS AP9320 listwa zasilająca 7U APC EMS AP9320 listwa zasilająca

8U 8U
IBM TS3100 → → → → →

9U 9U

10U 10U
IBM x3650 → → → → →

11U 11U

12U 12U
IBM x3650 → → → → →

13U 13U

14U 14U
IBM DS3400

15U 15U

16U 16U
IBM DS3400

17U 17U

18U 18U
IBM DS3400

19U 19U

20U 20U
IBM DS3400

listwa zasilająca

21U listwa zasilająca 21U Avocent AutoView 1515 KVM Switch

22U Avocent LCD 17” console PS/2 → → → → →
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22U Avocent LCD 17” console PS/2 → → → → →

23U Avocent AutoView 1515 KVM Switch 23U 3Com Baseline 2916-SFP

24U listwa zasilająca 24U ← ← ← ← ← IBM 2005-16B

25U
IBM TS3100 → → → → →

25U

26U 26U

27U
IBM x3650 → → → → →

27U
serwer wirtualizacyjny → → → → →

28U 28U

29U
IBM x3650 → → → → →

29U

30U 30U

31U
IBM DS3400

31U

32U 32U

33U
IBM DS3400

33U

34U 34U nowe urządzenia

35U
IBM DS3400

35U zasilanie

36U 36U serwery

37U
IBM DS3400

listwa zasilająca 37U macierze

38U 38U elementy sieci aktywne

39U 39U

UPS Eaton PW9125 5000-6000VA → → → → →

elementy sieci pasywne

40U

UPS Eaton PW9125 5000-6000VA → → → → →

40U wyposażenie szafy

41U 41U inne

42U 42U listwa zasilająca → zajęcie całego poziomu

gd48szafa1 (od przodu) gd48szafa1 (od tyłu) gd48szafa1 (od przodu) gd48szafa1 (od tyłu)



Rozmieszczenie szaf i urządzeń w szafach - serwerownia gd50

1U panel 24xLC
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1U panel 24xLC

2U panel 24xRJ-45 2U panel 24xRJ-45

3U 3U

4U 4U

5U panel sterowania wentylatorami 3Com Baseline 2916-SFP 5U panel sterowania wentylatorami switch ethernet

6U ← ← ← ← ← IBM 2005-16B 6U switch FC

7U APC EMS AP9320 listwa zasilająca 7U APC EMS AP9320 listwa zasilająca

8U 8U

9U 9U

10U 10U

11U 11U 3Com Baseline 2916-SFP

12U 12U ← ← ← ← ← IBM 2005-16B

13U 13U
IBM x3650 → → → → →

14U 14U

15U 15U
IBM x3650 → → → → →

16U 16U

17U 17U
IBM DS3400

18U 18U

19U 19U
IBM DS3400

20U 20U

21U 21U
IBM DS3400

listwa zasilająca

22U
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22U listwa zasilająca

23U 23U Avocent AutoView 1515 KVM Switch

24U Avocent LCD 17” console PS/2 → → → → → 24U Avocent LCD 17” console PS/2 → → → → →

25U Avocent AutoView 1515 KVM Switch 25U
serwer backupowy → → → → →

26U 26U

27U listwa zasilająca 27U
serwer wirtualizacyjny → → → → →

28U listwa zasilająca 28U

29U
IBM x3650 → → → → →

29U
półka macierz 2U → → → → →

30U 30U

31U
IBM x3650 → → → → →

31U

półka macierz 4U → → → → →
32U 32U

33U
IBM DS3400

33U

34U 34U nowe urządzenia

35U
IBM DS3400

35U

biblioteka taśmowa → → → → →

zasilanie

36U 36U serwery

37U
IBM DS3400

37U macierze

38U listwa zasilająca 38U elementy sieci aktywne

39U 39U

UPS Eaton PW9125 5000-6000VA → → → → →

elementy sieci pasywne

40U

UPS Eaton PW9125 5000-6000VA → → → → →

40U wyposażenie szafy

41U 41U inne

42U 42U listwa zasilająca → zajęcie całego poziomu

gd50szafa1 (od przodu) gd50szafa1 (od tyłu) gd50szafa1 (od przodu) gd50szafa1 (od tyłu)
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